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Camara Municipal

EDITAL N.©128/2022

Registo n.° 36116/2022

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
3.2 Trimestre de 2022

Em cumprimento do disposto no DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de
7 de dezembro, publicitam-se os mapas de resultados obtidos nas analises de demonstracao
de conformidade, e respetivos elementos informativos, por parametro e por sistema de
abastecimento, resultante da implementacdao e cumprimento do Programa de Controlo de
Qualidade de Agua (PCQA) do ano de 2022.

Neste trimestre, em todos os sistemas de abastecimento de agua, foram recolhidas 19
amostras de agua, na sua maioria na torneira do consumidor, e representativas das redes de
distribuicao dos sistemas de abastecimento, amostras que corresponderam a determinacdes
analiticas de 171 pardmetros, tendo sido obtidos resultados analiticos com 98,84% de
conformidade.

As amostragens e determinacSes analiticas foram efetuadas pelo Laboratério de Aguas do
Instituto de Soldadura e Qualidade - Laboratério de Quimica e Ambiente, entidade acreditada,
e foram planeadas e realizadas no total cumprimento das disposicdes legais constantes do
diploma referido, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem,
analise laboratorial e métodos analiticos. Os resultados analiticos sdo reportados a Entidade
Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos (ERSAR) e Autoridade de Saude e publicitados
no site do Municipio trimestralmente de acordo com as disposigdes legais.

Além da determinagdo da qualidade da agua entregue na torneira do consumidor, as
determinagdes analiticas dos Planos de Controlo e Monitorizagdo Operacionais implementados
permitem avaliar o préprio sistema de abastecimento, pois os pardmetros estabelecidos na
avaliacdo da qualidade da agua sdao determinados em toda a cadeia do sistema de
abastecimento, na origem da agua, no tratamento utilizado, na reserva de agua e na rede de
distribuigao.

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
SISTEMA ABASTECIMENTO DO CASOTO

Em conformidade com o DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verifica- o
= . . - 2 o) i " y 3° TRIMESTRE 2022
cao da qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa 01 iulh 30 setemb
de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). Julho a 50 setembro
Valor Paramétrico Valores obtidos N.° de Anili- N.° Anélises PCQA

(VP) fixado no DL

306/2007 alterado Valor minimo Valor maximo
pelo DL 152/2017

% Cumprimento % de Anali

Parametros (unidades) do VP A dad.

ses superio-
res ao VP

Controlo Rotina 1

Escherichia coli (E. coli) - UFC/100 0 0 0 0 100 2 2 100
mL

Bactérias coliformes - UFC/100 mL 0 0 0 0 100 2 2 100
Desinfetante residual - mg/L CI2 0.22 0,38 0 100 2 2 100
Controlo Rotina 2

Numero de colénias a 22 °C - UFC/ml 0 | | 0 | |

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
Camara Municipal de Sines.
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Numero de colénias a 37 °C - UFC/ml

0
Condutividade - uS/cm 20°C 2500
pH - E. Sorensen >=656<=9
Cheiro a 25°C - fator diluicdo 3
Sabor a 25°C - fator diluicdo 3
Turvagdo - UNT 4
Cor - mg/l Pt/Co 20
Enterococos - UFC/100 mL 0
Controlo Inspecao
Aluminio - ug/L Al 200
Manganés - ug/l Mn 50
Oxidabilidade - mg/l 02 5
Azoto amoniacal - mg/l NH4 0,5
Nitratos - mg/l NO3 50
1,2 — dicloroetano - pg/L 3
Antiménio - pg/L Sb 5
Arsénio - pg/L As 10
Benzeno - ug/L 1
Benzo(a)pireno - pg/L 0,01
Boro - mg/L B 1
Bromatos - pg/L BrO3 10
Céadmio - pg/L Cd 5
Célcio - mg/L Ca -
Chumbo - ug/L Pb 10
Cianetos - pg/L CN 50
Cloretos - mg/L Cl 250
Clostridium perfringens - UFC/100 mL 0
Cobre - mg/L Cu 2
Cromio - pg/L Cr 50
Dureza total - mg/L CaCO3 -
Ferro - pg/L Fe 200
Fluoretos - mg/L F 1,5
HAP - Benzo(b)fluoranteno - pg/L -
HAP - Benzo(ghi)perileno - pg/L -
HAP - Benzo(k)fluoranteno - ug/L -
HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno - pg/L -
HAP - Total - pg/L 0,1

Magnésio - mg/L Mg

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
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Mercurio - pg/L Hg 1 0
Niquel - pg/L Ni 20 0
Nitritos - mg/L NO2 0,5 0
Radéo - Ba/L 500 0
Alfa total - Bq/L 0,1 0
Dose indicativa - mSv 0.1 0
Selénio - ug/L Se 10 0
Sédio - mg/L Na 200 0
Sulfatos - mg/L SO4 250 0
Tetracloroeteno - pg/L - 0
Tetracloroeteno e tricloroeteno - pg/L 10 0
THM - Bromodiclorometano - pg/L - 0
THM - Bromoférmio - pg/L - 0
THM - Cloroférmio - pg/L - 0
THM - Dibromoclorometano - ug/L - 0
Tricloroeteno - pg/L - 0
Trihalometanos - ug/L 100 0
Pesticidas - total (ug/l) 0,5 0
24D -pg/ 0.1 0
Bentazona - pg/l 0.1 0
Desetilterbutilazina - pg/l 0.1 0
Dimetoato - g/l 0.1 0
Diuréo - ug/l 0.1 0
Linuréo - pg/l 0.1 0
MCPA - ug/l 0.1 0
Metalaxil - pg/l 0.1 0
Tebuconazol - ug/l 0.1 0
Terbutilazina - pg/l 0.1 0
Ometoato - pg/l 0.1 0
Imidaclopride - pg/l 0.1 0
Mecoprope - pg/l 0.1 0
Oxadiazéo - pg/l 0.1 0
NOTA 1: Zonas de ab i to controladas: Sistema de Abastecimento do Casoto
NOTA 2: Informagao ple tar relativa a averiguagao das situagées de il J: dos VP ( e medidas corretivas): Nas situagdes em que a responsabili-

dade era imputavel a rede de distribui¢do publica as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento de Casoto, neste trimestre, estd em conformidade com as normas de qualidade estabele-
cidas no DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, pelo que se considera que a agua fornecida é de boa qualidade.

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
Camara Municipal de Sines.
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
SISTEMA ABASTECIMENTO DE LENTISCAIS

Em conformidade com o DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagao da
qualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo
da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3° TRIMESTRE 2022
01 julho a 30 setembro

Valor Paramétrico val btid N.° de Ana- . ] N.° Anilises PCQA % de Ana-
Parametros (unidades) Unidades égg)zggd;?;ﬂ; Valor minimao iR OV;I:rs méaximo Ilrsizfessu;:- m/;“(izn‘;svp Agendadas Realizadas lis;a:d?s: E-

pelo DL 152/2017 VP

Controlo Rotina 1

Eicherichia coli (E. coli) - UFC/100 UFC/100 mL 0 0 0 0 100 2 2 100

Bactérias coliformes - UFC/100mL | UFC/100 mL 0 0 6 L 50 2 2 100

Desinfetante residual - mg/L CI2 mg/L CI2 -—- 0.21 0.36 0 100 2 2 100

Controlo Rotina 2

Numero de colénias a 22 °C - UFC/ml UFC/ml 0 0

Numero de colénias a 37 °C - UFC/ml UFC/ml 0 0

Condutividade - uS/cm 20°C uS/cm 20°C 2500 0

pH - E. Sorensen E. Sorensen >=65e<=9 0

Cheiro a 25°C - fator diluicdo fator diluicéo 3 0

Sabor a 25°C - fator diluigdo fator diluigdo 3 0

Turvagdo - UNT UNT 4 0

Cor - mg/l Pt/Co mg/l Pt/Co 20 0

Enterococos - UFC/100 mL UFC/100 mL 0 0

Controlo Inspegdo

Aluminio - ug/L Al Hg/L Al 200 0

Manganés - ug/l Mn ug/l Mn 50 0

Oxidabilidade - mg/l 02 mg/l 02 5 0

Azoto amoniacal - mg/l NH4 mg/l NH4 0,5 0

Nitratos - mg/l NO3 mg/l NO3 50 0

1,2 — dicloroetano - pg/L ug/L 3 0

Antiménio - pg/L Sb Hg/L Sb 5 0

Arsénio - pg/L As Hg/L As 10 0

Benzeno - pg/L ug/L 1 0

Benzo(a)pireno - pg/L ug/L 0,01 0

Boro - mg/L B mg/L B 1 0

Bromatos - pg/L BrO3 ug/L BrO3 10 0

Cadmio - ug/L Cd ug/L Cd 5 0

Célcio - mg/L Ca mg/L Ca - 0

Chumbo - pg/L Pb Hg/L Pb 10 0

Cianetos - pg/L CN Hg/L CN 50 0

Cloretos - mg/L CI mg/L Cl 250 0

Clostridium perfringens - UFC/100 mL | UFC/100 mL 0 0

Cobre - mg/L Cu mg/L Cu 2 0

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
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Crémio - pg/L Cr ug/L Cr 50
Dureza total - mg/L CaCO3 mg/L -
CaCO3
Ferro - pg/L Fe Hg/L Fe 200
Fluoretos - mg/L F mg/L F 1,5
HAP - Benzo(b)fluoranteno - pg/L Hg/L -
HAP - Benzo(ghi)perileno - pg/L Hg/L -
HAP - Benzo(k)fluoranteno - ug/L ug/L -
HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno - pg/L Hg/L -
HAP - Total - pg/L ug/L 0,1
Magnésio - mg/L Mg mg/L Mg -
Mercurio - pg/L Hg Hg/L Hg 1
Niquel - pg/L Ni ug/L Ni 20
Nitritos - mg/L NO2 mg/L NO2 0,5
Radao - Bg/L Bq/L 500
Alfa total - Bag/L Ba/L 0,1
Dose indicativa - mSv mSv 0.1
Selénio - ug/L Se Hg/L Se 10
Sdédio - mg/L Na mg/L Na 200
Sulfatos - mg/L SO4 mg/L SO4 250
Tetracloroeteno - pg/L Mg/l -
Tetracloroeteno e tricloroeteno - pg/L Mg/l 10
THM - Bromodiclorometano - pg/L ug/L -
THM - Bromoférmio - ug/L ug/L -
THM - Cloroférmio - pg/L Mg/l -
THM - Dibromoclorometano - pg/L Mg/l -
Tricloroeteno - pg/L ug/L -
Trihalometanos - pg/L Mg/l 100
Pesticidas - total (ug/l) ug/l 0,5
2,4 D -pgl/ ug/l 0.1
Bentazona - pg/l ug/l 0.1
Desetilterbutilazina - pg/l pg/l 0.1
Dimetoato - pg/l ug/l 0.1
Diurao - pg/l ug/l 0.1
Linuréo - pg/l pg/l 0.1
MCPA - g/l pg/l 0.1
Metalaxil - pg/l ug/L 0.1
Tebuconazol - ug/l ug/l 0.1

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
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Terbutilazina - pg/l ug/l 0.1 0
Ometoato - pg/l ug/l 0.1 0
Imidaclopride - pg/l ug/l 0.1 0
Mecoprope - g/l ug/l 0.1 0
Oxadiaz&o - ug/l ug/l 0.1 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Sistema de Abastecimento de Lentiscais

NOTA 2: Informagao pl relativa a averiguagdo das situagoes de i pri > dos VP ( e medidas corretivas): Nas situagdes em que a responsabili-
dade era imputavel a rede de distribuigdo publica as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

Os resultados analiticos demonstram que a dgua distribuida no Sistema de Abastecimento de Lentiscais, neste trimestre, estd em conformidade com as normas de qualidade esta-
belecidas no DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, exceto ao parametro "Baterias Coliformes" determinado numa amostragem. Esta analise foi repetida de
imediato, tendo os resultados evidenciado o valor "em conformidade" de acordo com o Decreto Lei referenciado, pelo que se considera que a agua fornecida é de boa qualidade.

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
SISTEMA ABASTECIMENTO DE CERCA VELHA

Em conformidade com o DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da 3° TRIMESTRE 2022
qualidade da 4gua da rede publica, através de analises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 iulh 30 setemb
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). julhoa setembro
Valor Paramétrico Valores obtidos N°de Andli- | ) N.° Andlises PCQA % de Ana-
Parametros (unidades) Unidades S(X(S)Zggidgl?eora?:ll; val - val . ses superio- mﬁn‘igr:sr\ll-P Agendad Realiza- lises reali-
pe|o DL 15212017 alor minimo alor maximo res ao VP gendadas das zadas

Controlo Rotina 1
Eicherlchla coli (E. coli) - UFC/100 UFC/100 mL 0 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias coliformes - UFC/100mL | UFC/100 mL 0 0 27 L 50 2 2 100
Desinfetante residual - mg/L CI2 mg/L CI2 - 0.24 0.27 0 100 2 2 100
Controlo Rotina 2
Numero de coloénias a 22 °C - UFC/ml UFC/ml 0 0
Numero de coloénias a 37 °C - UFC/ml UFC/ml 0 0
Condutividade - uS/cm 20°C uS/cm 20°C 2500 0
pH - E. Sorensen E. Sorensen >=65e<=9 0
Cheiro a 25°C - fator diluigdo fator diluigao 3 0
Sabor a 25°C - fator diluigdo fator diluigdo 3 0
Turvagdo - UNT UNT 4 0
Cor - mg/l Pt/Co mg/l Pt/Co 20 0
Enterococos - UFC/100 mL UFC/100 mL 0 0
Controlo Inspecgdo
Aluminio - ug/L Al ug/L Al 200 0
Manganés - ug/l Mn ug/l Mn 50 0
Oxidabilidade - mg/l 02 mg/l 02 5 0
Azoto amoniacal - mg/l NH4 mg/l NH4 0,5 0
Nitratos - mg/l NO3 mg/l NO3 50 0
1,2 — dicloroetano - pg/L ug/L 3 0

- 5 0
Antiménio - pg/L Sb Hg/L Sb
Arsénio - pg/L As Hg/L As 10 0
Benzeno - pg/L ug/L 1 0

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
Camara Municipal de Sines.
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Benzo(a)pireno - ug/L ug/L 0,01
Boro - mg/L B mg/L B 1
Bromatos - upg/L BrO3 ug/L BrO3 10
Cadmio - pg/L Cd pg/L Cd 5
Célcio - mg/L Ca mg/L Ca -
Chumbo - pg/L Pb Hg/L Pb 10
Cianetos - pg/L CN Hg/L CN 50
Cloretos - mg/L CI mg/L Cl 250
Clostridium perfringens - UFC/100 mL | UFC/100 mL 0
Cobre - mg/L Cu mg/L Cu 2
Crémio - ug/L Cr ug/L Cr 50
Dureza total - mg/L CaCO3 mg/L -
CaCO3

Ferro - pg/L Fe Hg/L Fe 200
Fluoretos - mg/L F mg/L F 1,5
HAP - Benzo(b)fluoranteno - pg/L ug/L -
HAP - Benzo(ghi)perileno - pg/L ug/L -
HAP - Benzo(k)fluoranteno - ug/L ug/L -
HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno - pg/L ug/L -
HAP - Total - ug/L ug/L 0,1
Magnésio - mg/L Mg mg/L Mg -
Mercurio - pg/L Hg Hg/L Hg 1
Niquel - pg/L Ni pg/L Ni 20
Nitritos - mg/L NO2 mg/L NO2 0,5
Radéo - Ba/L Ba/L 500
Alfa total - Bq/L Bq/L 0,1
Dose indicativa - mSv mSv 0.1
Selénio - pg/L Se Hg/L Se 10
Saédio - mg/L Na mg/L Na 200
Sulfatos - mg/L SO4 mg/L SO4 250
Tetracloroeteno - pg/L ug/L -
Tetracloroeteno e tricloroeteno - pg/L ug/L 10
THM - Bromodiclorometano - pg/L Hg/L -
THM - Bromoférmio - pg/L ug/L -
THM - Cloroférmio - pg/L Hg/L -
THM - Dibromoclorometano - ug/L Hg/L °
Tricloroeteno - pg/L ug/L -
Trihalometanos - ug/L ug/L 100

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da

Camara Municipal de Sines.
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Pesticidas - total (ug/l) ug/l 0,5 0
2,4D - gl ug/l 0.1 0
Bentazona - pg/l ug/l 0.1 0
Desetilterbutilazina - ug/l ug/l 0.1 0
Dimetoato - ug/l ug/l 0.1 0
Diuréo - pg/l ug/l 0.1 0
Linuréo - ug/l ug/l 0.1 0
MCPA - ug/l ugll 0.1 0
Metalaxil - g/l ug/l 0.1 0
Tebuconazol - pg/l ug/l 0.1 0
Terbutilazina - pg/l pg/l 0.1 0
Ometoato - pg/l ug/l 0.1 0
Imidaclopride - pg/l ug/l 0.1 0
Mecoprope - pg/l ug/l 0.1 0
Oxadiaz&o - ug/l ug/l 0.1 0
NOTA 1: Zonas de abasteci controladas: Sistema de Abastecimento de Cerca Velha

NOTA 2: Informagéo Pl tar relativa a averig o das situagées de il pril dos VP ( e lidas corretivas): Nas situagdes em que a responsabili-

dade era imputavel a rede de distribui¢do publica as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento de Cerca Velha, neste trimestre, estd em conformidade com as normas de qualidade
estabelecidas no DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, exceto ao parametro "Baterias Coliformes" determinado numa amostragem. Esta analise foi repetida de
imediato, tendo os resultados evidenciado o valor "em conformidade" de acordo com o Decreto Lei referenciado, pelo que se considera que a agua fornecida é de boa qualidade.

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
SISTEMA ABASTECIMENTO DE PERIURBANO DE SINES

Em conformidade com o DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagdo da 3° TRIMESTRE 2022
qualidade da agua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 iulh 30 setemb
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). Jjulho a Setembro
Valor Paramétrico Valores obtidos N° de Andli- | ) N.° Andlises PCQA % de Ana-
Parametros (unidades) Unidades 3(:],:/)2:;;.7(‘0 no DL . fus ses superio- % Cumpri- " lises reali-
alterado Valor minimo Valor maximo res a0 VP mento do VP | Agendadas | Realizadas 2adas
pelo DL 152/2017
Controlo Rotina 1
Escherichia coli (E. coli) - UFC/100 UFC/100 mL 0 0 0 100 1 1 100
mL 0
0
Bactérias coliformes - UFC/100mL | UFC/100 mL 0 0 0 100 1 1 100
Desinfetante residual - mg/L CI2 mglL CI2 041 041 0 100 1 1 100
Controlo Rotina 2
Numero de coloénias a 22 °C - UFC/ml UFC/ml 0 0
Numero de colénias a 37 °C - UFC/ml UFC/ml 0 0
Condutividade - uS/cm 20°C uS/cm 20°C 2500 0
pH - E. Sorensen E. Sorensen >=65e<=9 0
Cheiro a 25°C - fator diluigdo fator diluigao 3 0
Sabor a 25°C - fator diluigdo fator diluigdo 3 0
Turvagdo - UNT UNT 4 0
Cor - mg/l Pt/Co mg/l Pt/Co 20 0
Enterococos - UFC/100 mL UFC/100 mL 0 0

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
Camara Municipal de Sines.
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Controlo Inspecao

Aluminio - pg/L Al Hg/L Al 200 0
Manganés - ug/l Mn ug/l Mn 50 0
Oxidabilidade - mg/l 02 mg/l 02 5 0
Azoto amoniacal - mg/l NH4 mg/l NH4 0,5 0
Benzo(a)pireno - ug/L Hg/L 0,01 0
Calcio - mg/L Ca mg/L Ca - 0
Chumbo - ug/L Pb Hg/L Pb 10 0
Clostridium perfringens - UFC/100 mL | UFC/100 mL 0 0
Cobre - mg/L Cu mg/L Cu 2 0
Crémio - pg/L Cr ug/L Cr 50 0
Dureza total - mg/L CaCO3 mg/L - 0

CaCO3

Ferro - pg/L Fe Hg/L Fe 200 0
HAP - Benzo(b)fluoranteno - pg/L ug/L - 0
HAP - Benzo(ghi)perileno - pg/L ug/L - 0
HAP - Benzo(k)fluoranteno - ug/L ug/L - 0
HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno - pg/L ug/L - 0
HAP - Total - upg/L ug/L 0,1 0
Magnésio - mg/L Mg mg/L Mg - 0
Niquel - pg/L Ni ug/L Ni 20 0
Nitratos - mg/l NO3 mg/l NO3 50 0
Nitritos - mg/L NO2 mg/L NO2 0,5 0
Radao - Bq/L Ba/L 500 0
THM - Bromodiclorometano - pg/L Mg/l - 0
THM - Bromoférmio - pg/L Mg/l - 0
THM - Cloroférmio - pg/L ug/L - 0
THM - Dibromoclorometano - pg/L Mg/l - 0
Trihalometanos - pg/L Mg/l 100 0
NOTA 1: Zonas de ab i controladas: Sistema de Abastecimento de Periurbano de Sines

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas de Santo André): N&o aplicavel neste Trimestre

NOTA 3: Informagao [ tar relativa a averig o das situagées de i pril dos VP ( e didas corretivas): Nas situagdes em que a responsabili-

dade era imputavel a rede de distribuigdo publica as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento de Periurbano de Sines, neste trimestre, esta em conformidade com as normas de quali-
dade estabelecidas no DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, pelo que se considera que a agua fornecida é de boa qualidade.

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
SISTEMA ABASTECIMENTO DE SINES

Em conformidade com o DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a verificagédo da 3° TRIMESTRE 2022
qualidade da agua da rede publica, através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da .
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR). 01 julho a 30 setembro
Para (uni [ unid [ | Valores obtidos [ [ N.° Analises PCQA |

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
Camara Municipal de Sines.
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Valor Paramétrico N.° de

) - . . % de Anali-

(VP) fixado no DL - - Analises % Cumpri- Agenda- Realiza- "

306/2007 alterado Valor minimo Valor méximo superiores | mento do VP das das ses ;::Ilza-

pelo DL 152/2017 ao VP
Controlo Rotina 1
Escherichia coli (E. coli) - UFC/100 mL | UFC/100 mL 0 0 0 0 100 " 1 100
Bactérias coliformes - UFC/100 mL UFC/100 mL 0 0 0 0 100 1" 11 100
Desinfetante residual - mg/L CI2 mg/L CI2 - 0.18 0,49 0 100 " " 100
Controlo Rotina 2
Numero de colénias a 22 °C - UFC/ml UFC/ml 0 0 0 0 100 6 6 100
Namero de colénias a 37 °C - UFC/mi UFC/ml 0 0 0 0 100 6 6 100
Condutividade - uS/cm 20°C uS/em 20°C 2500 600 730 0 100 6 6 100
pH - E. Sorensen E. Sorensen | >=65e<=9 7,6 (22°C) 7,9 (24°C) 0 100 6 6 100
Cheiro a 25°C - fator diluigao fator diluigao 3 <1(LQ) <1(LQ 0 100 6 6 100
Sabor a 25°C - fator diluigéo fator diluigao 3 <1(LQ <1 (LQ) 0 100 6 6 100
Turvago - UNT UNT 4 <0,50 (LQ) <0,50 (LQ) 0 100 6 6 100
Cor - mg/l PtiCo mg/l Pt/Co 20 <50(LQ) <5,0(LQ) 0 100 6 6 100
Enterococos - UFC/100 mL UFC/100 mL 0 0 0 0 100 6 6 100
Controlo Inspegdo
Aluminio - pg/L Al ug/L Al 200 <30(LQ) <30(LQ) 0 100 1 1 100
Manganés - ug/l Mn ug/l Mn 50 31 31 0 100 1 1 100
Oxidabilidade - mg/l 02 mg/l 02 5 <1.0(Q) <1.0(LQ) 0 100 1 1 100
Azoto amoniacal - mg/l NH4 mg/l NH4 05 <0,05 (LQ) <0,05(LQ) 0 100 1 1 100
Nitratos - mg/l NO3 mg/l NO3 50 11 1 0 100 1 1 100
1,2 — dicloroetano - pg/L pg/L 3 <075(LQ) <0,75(LQ) 0 100 1 1 100
Antiménio - pg/L Sb ug/L Sb 5 <1,0 (LQ) <0,50 (LQ) 0 100 1 1 100
Arsénio - pg/L As uglL As 10 1.7 1,7 0 100 1 1 100
Benzeno - pg/L uglL 1 <0,20 (LQ) <0,20 (LQ) 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno - pg/L uglL 0,01 <0,0030 (LQ) <0,0030 (LQ) 0 100 1 1 100
Boro - mg/L B mg/L B 1 <0.25(LQ) <025(LQ) 0 100 1 1 100
Bromatos - pg/L BrO3 ug/L Bro3 10 <3.0(Q <30(Q 0 100 1 1 100
Cadmio - ug/L Cd pg/L Cd 5 <1.0(LQ) <1,0(LQ) 0 100 1 1 100
Célcio - mglL Ca mg/L Ca - 60 60 0 100 1 1 100
Chumbo - pg/L Pb pg/L Pb 10 <3.0(LQ <30 (L@ 0 100 1 1 100
Cianetos - pg/L CN Hg/L CN 50 <12(Q) <12(LQ) 0 100 1 1 100
Cloretos - mg/L Cl mg/L Cl o7 97 0 100 1 1 100

250
Clostridium perfringens - UFC/100 mL | UFC/100 mL 0 0 0 0 100 1 1 100
Cobre - mg/L Cu mg/L Cu 2 <0,010 (LQ) <0,010 (LQ) 0 100 1 1 100
Crémio - ug/L Cr ug/L Cr 50 <10(LQ) <10(LQ) 0 100 1 1 100
mg/L _ 260 260 0 100 1 1 100

Dureza total - mg/L CaCO3 Caco3
Ferro - pg/L Fe ug/L Fe 200 110 110 0 100 1 1 100
Fluoretos - mg/L F mg/L F 15 <0,20 (LQ) <0,20 (LQ) 0 100 1 1 100
HAP - Benzo(b)fluoranteno - pg/L ug/L - <0,020 (LQ) <0,020 (LQ) 0 100 1 1 100

Quando assinado digitalmente, o documento impresso constitui uma copia autenticada do original digital, desde que validado pelo selo branco da
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HAP - Benzo(ghi)perileno - pg/L g/l - <0,020 (LQ) <0,020 (LQ) 0 100 1 100
HAP - Benzo(k)fluoranteno - pg/L Hg/L - <0020 (LQ) <0,020 (LQ) 0 100 1 100
HAP - Indeno(1,2,3-c,d)pireno - ug/L Hg/L - <0020 (LQ) <0,020 (LQ) 0 100 1 100
HAP - Total - pgiL uglL 0.1 <0,020 (LQ) <0,020 (LQ) 0 100 1 100
Magnésio - mg/L Mg mg/L Mg - 27 27 0 100 1 100
Merotrio - g/l Hg ugll Hg 1 0,043 0,043 0 100 1 100
Niquel - pg/L Ni uglL Ni 20 <6,0 (LQ) <6,0(LQ) 0 100 1 100
Nitritos - mg/L NO2 mg/L NO2 05 <003(LQ) <0,03(LQ) 0 100 1 100
Rad&o - Ba/L Ba/L 500 <10 (LD) <10 (LD) 0 100 1 100
Alfa total - BqlL BalL 0.1 <0,04 (LD) <0,04 (LD) 0 100 1 100
Dose indicativa - mSv mSv 0.1 <0,10(LD) <0,10(LD) 0 100 1 100
Selénio - uglL Se uglL Se 10 <2,0(LQ) <2,0(LQ) 0 100 1 100
Sodio - mg/L Na mg/L Na 200 7% 7% 0 100 1 100
Sulfatos - mg/L SO4 mg/L SO4 250 “ “ 0 100 1 100
Tetracloroeteno (ALS) - ug/L Hg/L - <020(LQ) <0.20(LQ) 0 100 1 100
Tetracloroeteno e tricloroeteno - pg/L Hg/L 10 <030(LQ) <0,30(LQ) 0 100 1 100
I;'LA - Bromodiclorometano (ALS) - ugiL B <0,10 (LQ) <0,10 (LQ) 0 100 1 100
THM - Bromoférmio (ALS) - pgiL ug/L - 38 38 0 100 ! 100
THM - Cloroférmio (ALS) - pg/L uglL - <010(LQ <010(LQ) 0 100 L 100
THM - Dibromoclorometano (ALS) - - 0,47 0,47 0 100 1 100
boll volt

Triclorosteno (ALS) - pgiL gl - <010(LQ) <0,10(LQ) 0 100 1 100
Trihalometanos - pg/L Hg/L 100 438 43 0 100 ! 100
Pesticidas - total (g/) ughl- 05 <010(LQ) <0,10(LQ) 0 100 1 100
24D - gl ug/L 0,1 <0,03(LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Bentazona - g/l HolL 0,1 <0,03 (LQ) <0,03(LQ) 0 100 1 100
Desetilterbutilazina - g/l Mol 0.1 0,038 0,038 0 100 L 100
Dimetoato - gl ug/L 0,1 <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Diurdo - g/ ug/lL 0,1 <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Linurdo - g/ ug/L 0,1 <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
MCPA - g/l ug/L 0,1 <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Metalaxil - g/ ug/L 0,1 <0,03(LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Tebuconazol - g/ ug/L o <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Terbutilazina - g/ ug/L 011 <0,03(LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Ometoato - g/ ug/L 0,1 <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Imidaclopride - ug/l Mg/lL 0,1 <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Mecoprope - gl ug/L 0,1 <0,03(LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
Oxadiazao - g/l ug/L 0,1 <0,03 (LQ) <0,03 (LQ) 0 100 1 100
NOTA 1: Zonas de abasteci > controladas: Sistema de Abastecimento de Sines
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NOTA 2: Infor

dade era imputavel a rede de distribuigdo publica as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas

¢

relativa a averii

ao das sit oes de il

to dos VP ( e did.

corretivas): Nas situagdes em que a responsabili-

Os resultados analiticos demonstram que a agua distribuida no Sistema de Abastecimento de Sines, neste trimestre, estd em conformidade com as normas de qualidade estabeleci-

das no DL 306/2007 de 27 de agosto alterado pelo DL 152/2017, de 7 de dezembro, pelo que se considera que a agua fornecida é de boa qualidade.

O Presidente da Camara

Digitally signed by NUNO

JOSE GONCALVES
MASCARENHAS
Date: 2022.11.08
11:24:26 +00:00
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