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Entidade requisitante
Morada

Tipo Amostra
Local da amostragem

Responsavel pela amostragem

Data de Recepgao
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Verséo 1.0 Boletim Definitivo

28/10/2009

Camara Municipal de Sines

Largo Ramos da Costa Sines
7520-159 Sines

Aguas subterraneas

Monte Feio - Sines - Captagdo EGC1

Laboratério de Aguas do Litoral Alentejano

Mod.381.A/00/01

Data da Amostragem 28/10/2009
Data Recepgéao Laboratério 28/10/2009
Data de Inicio 28/10/2009
Data de Conclusao 09/12/2009
Dados de Colheita

Hora de colheita 10:45

Observagoes BTEX n&o efectuado pelo Laboratério subcontratado

Observacoes:
Amostragem acreditada segundo os procedimentos: PQ.351.A, PQ.351.B, PQ.351.E, PQ.351.J, PQ.351.L.

VR Valor Recomendado.
VL Valor Limite.
UFC Unidade Formadora de Colonias
(LD) Limite de detecgéo.
(LQ) Limite de quantificagao.
™) O ensaio assinalado ndo esta incluido no ambito da acreditagéo
(#) O ensaio assinalado é sub-contratado e acreditado
(#) O ensaio assinalado é sub-contratado e n&o acreditado
Incumprimentos
SMEWW Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 2005

Os resultados de ensaio referem-se apenas aos itens ensaiados.

Este relatorio s6 pode ser reproduzido na integra.

O IPAC é signatario dos acordos de reconhecimento mutuo da EA para calibragdes, ensaios, certificacdes e
inspecgbes

VR - Valor Maximo Recomendado segundo o Decreto-Lei n.° 236/98, 1 de Agosto.
VL - Valor Maximo Admissivel segundo o Decreto-Lei n.° 236/98, 1 de Agosto.

Sines, 23 de Margo de 2010

Helene Isabol E;\(,(.GJ

Helena Isabel Folques (Adj. Dir. Téc)

Av. Gen. Humberto Delgado Lote 7 - 7520-999 SINES
Tel: 269630375 | Fax: 269630379 | Email: lala@lala.pt | www.lala.pt
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Parametros Resultados Resultado VR VL Método de Analise
Benzeno pg/L <0,17 (LQ) - -—- HS-TRAP/GC-MS M.Interno
Hidrocarbonetos dissolvidos mg/L <0,010 (LQ) 0,05 FTIR
ou emulsionados SMEWW 5520 C, F
Dibenzo(ah)antraceno (APA) pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
#*
Criseno (APA) #* pg/L < 0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Benzo(ghi)perileno(APA) #* Mg/l <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Benzo(b)fluoranteno (APA) pg/L < 0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
#*
Acenaftileno (APA) #* pg/L <0,010 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Acenafteno (APA) #* pg/L < 0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Antraceno (APA) #* pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Benzo(a)antraceno (APA) #* pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Benzo(a)pireno (APA) #* pg/L < 0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Benzo(k)fluoranteno (APA) pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
#*
Fenantreno (APA) #* pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Fluoranteno (APA) #* pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Fluoreno (APA) #* pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/L < 0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
(APA) #*
Naftaleno (APA) #* pg/L 0,006 - - SPE-HPLC-FLD
Pireno (APA) #* pg/L <0,002 (LQ) - - SPE-HPLC-FLD
Hidrocarbonetos derivados pg/L 20 - - GC-MS
do petroleo (APA) #*
HPA - Total (APA) #* pg/L < 0,010 (LQ) - 0,2  Soma das concentragdes

Mod.381.A/00/01

dos compostos especificos
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