CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO CONCELHO DE SINES

EDITAL n.2 50/2012

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificacdo da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valore: obtidos
Valor Paramétrico
(vP) fixado no DL
306/ 2007

= N.% de Analises
Pardmetros (unidades)

Valor minimo  Valor mdximo superiores ao VP do VP

% Comprimento

Agendadas

N.® Andlises PCOA
% de
Analises

Realizadas resliades

Azoto amoniacal - mg/L NH4 0,5000 <0,05(LQ)] <0.05(LQ) 5,0

Bactérias coliformes - UFC/100 mL 0,0000 0 1 1 94 11 17 155
Cheiro - Factor de diluigo 3,0000 < 1 (LQ) <1(LQ) 0 100 5 5,0 100
Cloro residual livre "in situ" - mg/L CI2 —- 0,08 0,61 0 100 11 17 155
Condutividade - ySicm 20°C 2500,0000 545 749 0 100 5 5,0 100
Cor - mg/L Pt/Co 20,0000 <50(LQ) | <50(LQ) 0 100 5 5,0 100
Dioxido de cloro "in situ” - mg/L Ci02 — < 0,04 (LD) 0,11 0 100 11 11,0 100
Escherichia coli - UFC/100 mL 0,0000 0 0 0 100 11 17 155
Manganes - pg/L Mn 50,0000 <15 (LQ) < 15(LQ) 0 100 5 5,0 100
Nitratos - mg/L NO3 50,0000 12 16 0 100 5 5 100
Numero de colonias a 22 °C - Numero/mL — 0 52 0 100 5 5,0 100
Numero de colénias a 36 °C - Numero/mL — 0 > 300 0 100 5 5,0 100
Oxidabilidade - mg/L 02 5,0000 <1,0(LQ) < 1,0 (LQ) 0 100 5 5,0 100
pH - Escala Sorensen >=65e<=9 | 7.3(17°C) | 7.4 (18°C) 1 a0 5 5,0 100
Sabor - Factor de diluicdo 3.0000 <1(LQ) <1(LQ) 0 100 5 5,0 100
Turvagdo - UN.T 4 0000 0,27 0,38 4] 100 5 5,0 100
1,2 dicloroetano - pg/L 3,000 0

Aluminio - pg/L Al 200,0000 0

Antimonio - pg/L Sb 5,0000 0

Arsenio - pg/L As 10,0000 0

Benzeno - ug/L 1,0000 a

Benzo(a) pireno - ug/L 0,1000 0

Benzo (b) fluoranteno - pg/L 0,1000 0

Benzo (g,h.i) perilenc - pg/L 0,1000 0
‘Benzo (k) fluoranteno - pg/L 0,1000 0

Boro - mg/L B 1,0000 0

Bromatos - pg/L BrO3 10,0000 0

Bromodiclorometano - pg/L 100,0000 0

Bromofarmio - pg/l 100,0000 0

{Cadmio - pg/L Cd 5,0000 0

Ec:o -mg/L Ca — 0

Chumbo - pg/L Pb 25,0000 0

Cianetos - pg/L Ca 50,0000 0

Cloretos - ug/L Cl 250,0000 0

Cloroformio - pg/L 100,0000 0

Clostridium perfringens - UFC/100mL 0,0000 0

Cobre - mg/L Cu 2,0000 0

Crémio - ug/l Cr 50,0000 0

] iiterbutifazina - pa/L 0,5000 0

Dibromoclorometano - pgil 100,0000 0

Dureza total - ma/L CaCO3 — 0

Enterococos - ufc/100M| 0,0000 0

Ferro - pg/l Fe 200.0000 0

Fluoretos - ma/L 1.5000 0

Indeno(1,2,3-c,dpirenc - pg/L 0,1000 0

Linurdo - pa/lL 0,5000 0

[Magnésio - mg/l Mg —= 0

Mercurio - pa/L Hg 1,0000 0

Niguel - ug/L Ni 20,0000 0

Nitritos - mg/L NO2 0.5000 0

Selénio - pyg/L Se 10,0000 0

Saodio - mg/L Na 200,0000 o]

Sulfatos - mg/L S04 250,0000 0

Terbutilazina - pg/L 0,5000 0

Tetracloroeteno - pg/L 10,0000 0

Tricioroeteno - pg/l 10,0000 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas:

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) io pela entidade g em alta [Ad5A): Nitratos

Informagdo compl relativaa a ¢do das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Nas situaces em que a responsabilidade era imputavel & rede de
distribuicdo publica as mesmas foram corrigidas e ultrapassadas \.
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